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VÝSLEDNÉ ZHODNOTENIE VÝROBKOV PRICHÁDZAJÚCICH DO PRIAMEHO 

STYKU S VODOU 

V súlade s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia v platnom znení, ste požiadali o 

overenie zdravotnej neškodnosti tlakovej nádoby CHALLENGER, model GCB s menovitým objemom 60 až 

450 litrov, výrobcu Global Water Solution Ltd., 5th floor – 37 Esplanade, St. Helier – JE1 2TR, The Channel 

Islands. 

K overeniu bolo predložené: 

• Prihláška vzorky s názvom výrobku a výrobcom 

• Katalógový list firmy Challenger: technické špecifikácie radu tlakových nádob s membránou 

• Návod na inštaláciu a prevádzku tlakovej nádoby Chalenger radu GCB 

• Bezpečnostný list butylovej gumy 6038 

• Vzorky materiálu k výluhovým testom 

 

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie o výrobku a zhodnotení výsledkov vykonaných 

výluhových testov je možné konštatovať, že: tlakové nádoby CHALLENGER, model GCB s menovitým 

objemom 60 až 450 litrov, výrobcu Global Water Solution Ltd., 5th floor – 37 Esplanade, St. Helier – JE1 

2TR, The Channel Islands 

 

spĺňajú 

 

požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa Vyhlášky č. 409/2005 Sb., 

o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s pitnou vodou a na úpravu 

vody. 

Na základe tohto zhodnotenia je možné výrobok použiť všade tam, kde sa predpokladá trvalý styk s pitnou 

vodou.  

Príloha: Protokoly o autorizovanom meraní č. 32509/2014 a 32739/2014 vydané Zdravotným ústavom so 

sídlom v Ostrave, pracovisko Brno, Gorkého 6, dňa 25. 6. 2014 
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